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PANSTWOWY POWIATOWY Nr dziennikga 64W
INSPEKTOR SANITARNY o
w Pruszczu Gdanskim

Pruszcez Gdanski, dnia 07.07.2023 .

za dowodem dorgczenia
HK.9022.5.188.2023.MS.1

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

za I pélrocze 2023 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) oraz § 22 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow badan laboratoryjnych probek wody
pobranych w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody z wodociggn zbiorowego
zaopatrzenia w wod¢ w m. Rotmanka, gm. Pruszez Gdanski, zaopatrujacego w wodg¢
miejscowosci: Rotmanka, Juszkowo (ul. Radunska od nr 1 do nr 36, ul. Lipowa, ul. Kasztanowa,
ul. Wrzosowa, ul. Ogrodowa, ul. Sadowa, ul. Nad Jarem, ul. Kwiatowa, ul. R6zana, ul. Sielanka, ul.
Rumiankowa, ul. Relaksowa, ul. Sasiedzka, ul. Wypoczynkowa, ul. Brzozowa,
ul. Widokowa, ul. Klonowa, ul. Przylesie 1, ul. Przylesie 1I, ul. Wodniaka, ul. Jar Raduni,
ul. Wodna, ul. Nadrzeczna, ul. Lakowa, ul. Chabrowa, ul. Storczykowa, ul. Makowa, ul. Stokrotki,
ul. Liliowa, ul. Szcze$liwa, ul. Jasminowa, ul. Zakatek, ul. Urocza, ul. Modrzewiowa, ul. Cisowa,
ul. Akacjowa, ul. Jarzgbinowa, Straszyn (ul. Chabrowa, ul. Makowa, ul. Lawendowa,
ul. Konwaliowa, ul. Spokojna, ul. Kwiatowa, ul. Le$na, ul. Prusa, ul. Matejki, ul. Malczewskiego,
ul. Kossaka, ul. Grottgera, ul. Objazdowa, ul. Turkusowa, ul. Topazowa, ul. Kwarcowa, ul. Zlota,
ul. Meblowa, ul. Bursztynowa, ul. Szafirowa, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Wesola,
ul. Diamentowa, Borkowo (ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Glebokie, ul. Starogardzka od nr 1 do 8,
ul. Nasza, ul. Topolowa, ul. Akacjowa od nr 8 do nr 30).

e prébka nr 107 z dnia 14.02.2023 r. - sprawozdanie z badan nr 107A/521/23 z dnia 20.02.2023 1.
(data wplywu: 28.02.2023 r.) oraz sprawozdanie z badan nr 107N/521/23 z dnia 20.02.2023 .
(data wplywu: 20.02.2023 r.) - 83-010 Rotmanka, gm. Pruszcz Gdanski, ul. Pilsudskiego,
Szkola Podstawowa - kurek czerpalny wody w kuchni;

e probka nr 684 z dnia 14.06.2023 r. - sprawozdanie z badan nr 684A/521/23 z dnia 21.06.2023 1.
oraz zalacznik nr 1 do sprawozdania z badan nr 684A/521/23 z dnia 19.06.2023 r. (data
wplywu: 23.06.2023 r.); sprawozdanie z badan nr 684N/521/23 z dnia 21.06.2023 r. oraz
zalacznik nr 1 do sprawozdania z badan nr 684N/521/23 z dnia 19.06.2023 r. (data wplywu:




23.06.2023 r.) - 83-010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdanski, ul. Spokojna 54, Przedszkole TIK TAK

- kurek czerpalny wody w kuchni;

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewnetrznej na zlecenie: Eksploatator Sp. z 0.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn
przez LOTOS Lab Sp. z 0. 0., Elblaska 135, 80-718 Gdansk:

e probka z dnia 26.01.2023 r. - raport Z badan nr 193/23 z dnia 30.01.2023 r. (data wplywu:
03.02.2023 r.) - Przedszkole Tik Tak, ul. Spokojna 54, Straszyn - kran w kuchni, parter;

e probka z dnia 15.03.2023 r. - raport z badan nr 570-1/23 z dnia 21.03.2023 r. (data wplywu:
18.04.2023 r.) - Dom Seniora, ul. Gerberowa, Rotmanka - kuchnia, parter;

e prébka z dnia 19.04.2023 r. - raport z badan nr 822/23 7z dnia 25.04.2023 r. (data wplyww:
10.05.2023 1.) - Publiczne Przedszkole, ul. Koécielna 11, Rotmanka - kuchnia, krociec nad

zlewem;
e probka z dnia 17.05.2023 r. - raport z badan nr 1051/23 z dnia 23.05.2023 r. (data wplywu:

03.07.2023 r.) - Sklep spozywczy, ul. Urocza 17, Juszkowo - krociec nad umywalka;
e probka z dnia 14.06.2023 1. - raport z badan nr 1271/23 z dnia 26.06.2023 r. (data wplywu:
06.07.2023 r.) - Szkota Podstawowa, Al Pilsudskiego, Rotmanka - kran, kuchnia;

dokonat oceny ogolnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody

w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnosé wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdanski,

2. zgodno$é charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdafiskim w oparciu o podjgte
i przedstawione czynnosci zwiazane Z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza,
co nastgpuje:
analiza probek wody, o ktérych mowa na wstepie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdanski wykazata, ze jako$¢ wody, w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 T.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Ocene o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu

terytorialnego oraz ludnosci. PANSTWOWY POWIATOWY
ia: INSPEKTOR SANITARNY
Otrzymuja: ’
1. Wéjt Gminy Pruszcz Gdafiski W PRUSZCZU GDANSKIM
ul. Zakatek | zup.
83-000 Juszkowo Renkt Yka
2. Ludnoé¢ zaopatrywana z ww. wodociagu - na rece Wojta Gminy Pruszcz Gdanski Zastepca Paisfwowego Powiatowego
3. Starosta Gdanski Inspektbra Sanitarncgo
ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdanskim

83-000 Pruszcz Gdanski

@ Eksploatator Sp. z 0.0.

ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5 a/a



