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Raport z badan Nr 1671-3/23

Przedmiot badan (wg deklaracji zleceniodawcy):
Oznakowanie prébki (wg zleceniodawcy):
Numer prébki w LOTOS Lab wg LIMS:

Opis probki i zabezpieczenia:

Miejsce pobrania probki (wg zleceniodawcy):

Data pobrania probki:
Data dostarczenia probki do LOTOS Lab:
Data wykonania badan:

Probke pobrat i dostarczyt:

Metoda pobrania probki:

Woda
Woda do spozycia
77524

Postepowanie z probkg zgodnie z:
PN-EN ISO 5667-3:2018-08,

PN-EN ISO 19458:20074,

Stan proébki prawidiowy

SuUw

Ul. Sportowa 25, Rotmanka

09.08.2023
09.08.2023

09.08.2023 — 14.08.2023
LOTOS Lab- pracownik LW
PN-1SO 5667-5:2017-10*
PN-EN ISO 19458:2007*

Jed Dok Akredyt | wymaganie wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z .
ednos H o umenty acja 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej | « £ E
Lp. Parametr tka Wikl odniesienia” (AINA) do spoiycia przez ludzi % E £ £s
58| 33
Stezenie jonow wodoru B PN-EN ISO A B
' [t e 10523:2012 63—33 @ |
Przewodnosc A
2 | elektryczna wiasciwaw | pS/cm 598 PN-EN 27888:1999 <2500 =
temperaturze 25°C
A Akceptowalna przez konsumentow i
s PN-EN ISO 7027:1- bez nieprawidtowych zmian — i
3 | Metnosc NTU 0,17 2016-09 zalecana warto$¢ do 1,0 NTU o
PN-EN ISO A Akceptowalny przez konsumentéw i
4 | Barwa <52 7887:2012+Ap1:2015 bez nieprawidtowych zmian — w kranie | [ | w
mgPt/l Metoda C konsumenta <15 mg Pt|
: NAT Akceptowalny przez konsumentow i
5 |Zapach ) Akceptowalny | PN-EN 1622:2006 bez niapramwidlowyclvzrian i
- . NA' Akceptowalny przez konsumentow i i
6 | Smak Akceptowalny PN-EN 1622:2006 bez nieprawidiowych zmian y
i A 0
e PN-EN ISO 9308 (IR, Ut o/ oepos kv bavie g
: " - - . W przypadku wykrycia bakterii grupy i
7 | Bakterie grupy coli 0 1:2014-12+A1:2017-04 coli < 10tk (NPLY/100 mi nalezy wykonac | &1
badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
4 70 ; . | Jtk/100mI PN-EN I1SO 9308- A
8 | Escherichia coli (E. coli) 0 1:2014-12+A1:2017-04 0 B | w
. . jlk” mi A Bez nieprawidiowych zmian
Ogoma liczba — 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do
9 | mikroorganizmoéw w 36 PN-EN SO 6222:2004 sieci wodaciagowej, M| w
2242°C po 72h —200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

Miejsce wykonania badan: LF-Pracownia Fizykochemii; LI-Pracownia Instrumentalna; LW-Pracownia Wody i Sciekéw; LP-Dziat Probobiorcow Ruchu

Ciggtego; LA-Pracownia Badar w Ruchu Ciggtym.
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BADANIA

Uwagi:  Wyniki pomiardw odnoszg sie wyfgcznie do pobranej i badanej probki.
Reklamacje dotyczace analityki mozna wnosi¢ w ciagu 14 dni od daty przekazania Raportu z badan klientowi.
Dokument moze by¢ powielany tylko w cafosci.

Stwierdzenie zgodnosci - jezeli jest wymagane.

Objasnienia:
1 - badanie wykonano metodg zatwierdzong przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Gdansku (decyzja
SZNS.9022.20.3.2023.KM.1)
2 - Rezultat podany w poz.4 <5 — 5 dolna granica oznaczalnosci akredytowanej metody, dla ktdrej zlozona rozszerzona niepewnos¢ standardowa przy
k=2, (dla P-95%) uwzgledniajaca niepewnos¢ dotyczaca pobierania probek wynosi 5+0,09
* Zlozona rozszerzona niepewno$¢ standardowa przy k=2, (dla P-95%) - jezeli jest wymagana,
** Dokumenty odniesienia zawierajg numer normy, procedury badawczej, rok wydania normy, wydanie procedury z datg

wydania zgodnie z zakresem akredytacji lub zgodnie z dokumentacjg LOTOS Lab Sp. z 0.0. lub ofertg zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych
*** A — metoda akredytowana zamieszczona w Zakresie Akredytacji AB 474,

NA — metoda nieakredytowana speiniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025,
**** Uzupetnienia, odstepstwa, ograniczenia metody.

Spetnienie wymagan:
M - spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
[ - nie speinia wymagar Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Laboratorium na podstawie art. 12 ust.4 oraz art.12a ust.2 pkt 1,2,3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2020 poz.2028 ze zm.) oraz w $wietle Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) na podstawie pisma Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Gdansku SZNS.9022.20.3.2023.KM.1 posiada zatwierdzony system zarzadzania w odniesieniu do poboru i wykonywania badan wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi do dnia 17.05.2024 r.

Gdansk Raport przygotowany przez:
14.08.2023 Anna Borowska

Raport autoryzowany przez: | .
14.08.2023 %D\gblﬁ wo NN,
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