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OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodeg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)
oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow
badan laboratoryjnych probki wody pobranej w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscig
wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdanski,
zaopatrujacego w wode¢ miejscowosci: Arciszewo, Goszyn, Straszyn (os. Mlodej Polski,
os. Arktyczne, os. Wyspianskiego, ul. Lesna, ul. Drzymaly, ul. Mlynska, ul. Poprzeczna,
ul. Spacerowa, ul. Zacisze, ul. Hoffmanna, ul. Dworcowa, ul. Na Skarpie, ul. Zielone Wzgorze,
ul. Sezamkowa, al. Kasztanow, ul. Stokrotki, ul. Krotka, ul. Jana Pawla II, ul. Piaskowa,
ul. Szkolna, ul. Poziomkowa), Juszkowo (ul. Sportowa, ul. Zeglarzy, czes¢ ul. Radunskiej,
ul. Wierzbowa, ul. Dzialkowa, ul. Zielone Wzgorze, ul. Wichrowe Wzgorze, ul. Lazurowe
Wzgorza, ul. Zdrowa, ul. Jesionowa, ul. Dobra, ul. Sloneczne Wzgorza, ul. Zlote Wzgorza,
ul. Firmowa, ul. Sloneczna, ul. Polna, ul. Cicha, ul. Pod Lasem, ul. Lesna, ul. Sosnowa,
ul. Debowa, ul. Kroétka):

e probka nr 905 z dnia 14.09.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 905A/521/22 z dnia
19.09.2022 r. oraz sprawozdanie z badan nr 905N/521/22 z dnia 19.09.2022 r. (data
wplywu: 20.09.2022 r.) - 83-010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdanski, ul. Starogardzka 16,
Szkota Podstawowa - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wynikéw badan wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej
na zlecenie: Eksploatator Sp. z o.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez
Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia:

e probka z dnia 15.03.2022r. - sprawozdanie z badan nr 116883/22/GDY z dnia 07.04.2022r.
(data wplywu: 12.04.2022r.) - Goszyn, ul. Wybickiego 3, sklep spozywczy

o probka z dnia 16.05.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 223135/22/GDY/Z1 z dnia
01.06.2022 r. (data wptywu: 06.06.2022 r.) - Szkota Podstawowa w Straszynie - kran
w kuchni

e prébka z dnia 07.06.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 260580/22/GDY z dnia 14.06.2022 r.
(data wplywu: 11.07.2022 r.) - Juszkowo, sklep spozywczy ul. Raduniska 68a




e probka z dnia 22.08.2022 1. - sprawozdanie z badan nr 375174/22/GDY z dnia 26.08.2022 r.
(data wptywu: 21.09.2022 r.) - Arciszewo SUW, ul. Bajkowa 6

dokonal oceny ogolnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody
w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdanski,

2. zgodno$¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
1 przedstawione czynnosSci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza,
co nastgpuje:
analiza probek wody, o ktérych mowa na wstgpie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdanski wykazala, ze jako$¢ wody, w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Oceng o jako$ci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego oraz ludnosci.
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§3-000 Pruszez Gdanski
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OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt.
I Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz
§ 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow badan
laboratoryjnych prébek wody pobranych w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody
dla strefy zaopatrzenia w wod¢ miejscowosci powiatu gdanskiego: Borkowo (bez Osiedla Nowy
Horyzont), gm. Pruszcz Gdanski, Bakowo (ul. Zaciszna 4), gm. Kolbudy oraz w przypadku
zwigkszonego zapotrzebowania na wod¢ wspomaga wodociag Bakowo z ujeciem przy
ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy zasilajacy m. Kowale, Jankowo, Bakowo oraz m. Otomin
(ul. Konna od nr 30-42, ul. Dziewicza, ul. Polna) gm. Kolbudy, Borkowo - Osiedle Nowy
Horyzont, gm. Pruszcz Gdanski, z ujecia w m. Pregowo przy ul. Wodociggowej, gm. Kolbudy
oraz z ujecia powierzchniowego w m. Straszyn, gm. Pruszcz Gdanski (woda mieszana -
producent wody: Saur Neptun Gdansk S.A., ul. Walowa 46, 80-858 Gdansk), tj.:

e probka nr 906 z dnia 14.09.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 906A/521/22 z dnia 21.09.2022r.
i zalacznik nr 1 do sprawozdania z badan nr 906A/521/22 z dnia 19.09.2022 r. oraz sprawozdanie
z badan nr 906N/521/22 z dnia 21.09.2022 r. i zalacznik nr 1 do sprawozdania z badan nr
906N/521/22 z dnia 19.09.2022 r. (data wplywu: 21.09.2022 r.) - 80-180 Borkowo, gm. Pruszcz
Gdanski, ul. Akacjowa, Stacja Podnoszenia Cisnienia - kurek czerpalny wody

e probka nr 1201 z dnia 14.12.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 1201A/521/22 z dnia 20.12.2022 r.
i zalacznik nr 1 do sprawozdania z badan nr 1201 A/521/22 z dnia 19.12.2022 r. oraz sprawozdanie
z badan nr 1201N/521/22 i zalacznik nr 1 do sprawozdania z badan nr 1201N/521/22 z dnia
19.12.2022 r. (data wplywu: 20.12.2022 r.) - 80-180 Borkowo, gm. Pruszcz Gdanski,
ul. Poziomkowa 11, Niepubliczne Przedszkole - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wynikéw badan prébek wody wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej

na zlecenie firmy Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83 - 010 Straszyn przez

Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0., ul. Chwaszczynska 180, 81 - 571 Gdynia, tj.:

e probka z dnia 25.01.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 29810/22/GDY z dnia 07.02.2022 r. (data
wplywu: 28.02.2022 r.) - Borkowo, Niepubliczne Przedszkole ul. Poziomkowa 11 - Kuchnia

e prébka z dnia 15.03.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 116882/22/GDY z dnia 29.03.2022 r. (data
wplywu: 12.04.2022 r.) - Borkowo - stacja podnoszenia ci$nien ul. Akacjowa

e probka z dnia 16.05.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 223132/22/GDY z dnia 26.05.2022 r. (data
wplywu: 06.06.2022 r.) - Borkowo, Szkola Podstawowa, ul. Akacjowa 2 kran w kuchni

e probka z dnia 07.06.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 260579/22/GDY z dnia 12.07.2022 r. (data
wplywu: 13.07.2022 r.) - Borkowo, Niepubliczne Przedszkole, ul. Poziomkowa 11

e probka z dnia 18.10.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 471729/22/GDY z dnia 28.10.2022 r. (data
wplywu: 10.11.2022 r.) - Borkowo, Szkola Podstawowa, ul. Akacjowa 2, kran w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan probek wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej
na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leéna 12, 83-050 Kolbudy przez Laboratorium J. S.
Hamilton Poland Sp. z o. o, ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia:
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probka z dnia 04.04.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 154497/22/GDY z dnia 15.04.2022 r. (data
wplywu: 03.01.2022 r.) - Budynek Mieszkalny ul. Zaciszna 4, Bakowo, kuchnia
probka z dnia 01.08.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 343941/22/GDY z dnia 05.08.2022 r. (data
wplywu: 29.09.2022 r.) - Budynek Mieszkalny ul. Zaciszna 4, Bakowo, kuchnia

oraz wynikow badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej przez producenta wody tj. Saur
Neptun Gdansk S. A., ul. Walowa 46, 80-858 Gdansk (Saur Neptun Gdansk S. A. Wydzial
Laboratorium, ul. Walowa 46, 80-858 Gdansk):

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000010 z dnia 02.02.2022 (data wplywu: 14.02.2022r.) -
Mikrobiologiczna jakos¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/styczen 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000011 z dnia 04.02.2022 (data wplywu: 14.02.2022r.) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/styczen 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000032 z dnia 02.03.2022 (data wplywu: 15.03.2022 r.) -
Mikrobiologiczna jako$¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/luty 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000033 z dnia 03.03.2022 (data wplywu: 15.03.2022r.) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/luty 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000066 z dnia 04.04.2022 (data wptywu: 11.04.2022r.) -
Mikrobiologiczna jakos¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/marzec 2022

zestawienie wynikéw badan nr PLC/2022/000067 z dnia 08.04.2022 (data wpltywu: 11.04.2022 1)) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/marzec 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000098 z dnia 04.05.2022 (data wpltywu: 10.05.2022 1) -
Mikrobiologiczna jakos¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/kwiecien 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000099 z dnia 04.05.2022 (data wplywu: 10.05.2022 1.) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/kwiecien 2022

zestawienie wynikéw badan nr PLC/2022/000133 z dnia 03.06.2022 (data wplywu: 08.06.2022 r.) -
Mikrobiologiczna jakos¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/maj 2022

zestawienie wynikéw badan nr PLC/2022/000134 z dnia 07.06.2022 (data wpltywu: 08.06.2022 r.) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/maj 2022

zestawienie wynikéw badan nr PLC/2022/000156 z dnia 01.07.2022 (data wplywu: 11.07.2022 1) -
Mikrobiologiczna jakos¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/czerwiec 2022

zestawienie wynikéw badan nr PLC/2022/000157 z dnia 07.06.2022 (data wplywu: 11.07.2022 1.) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/czerwiec 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000188 z dnia 02.08.2022 (data wplywu: 09.08.2022 r.) -
Mikrobiologiczna jakos¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/lipiec 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000189 z dnia 02.08.2022 (data wplywu: 09.08.2022 r.) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/lipiec 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000204 z dnia 02.09.2022 (data wplywu: 14.09.2022 r.) -
Mikrobiologiczna jako$¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/sierpien 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000205 z dnia 02.09.2022 (data wplywu: 14.09.2022 r.) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/sierpien 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000229 z dnia 03.10.2022 (data wplywu: 10.10.2022 r.) -
Mikrobiologiczna jakos¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/wrzesien 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000230 z dnia 07.10.2022 (data wptywu: 10.10.2022 1) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/wrzesien 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000268 z dnia 02.11.2022 (data wptywu: 04.11.2022 r.) -
Mikrobiologiczna jakos¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/pazdziernik 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000269 z dnia 02.11.2022 - (data wplywu: 04.11.2022 r.)
- Jako$¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/pazdziernik 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000288 z dnia 02.12.2022 (data wpltywu: 09.12.2022 r.) -
Mikrobiologiczna jakos¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/listopad 2022

zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000289 z dnia 08.12.2022 (data wplywu: 09.12.20221.) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/listopad 2022

oraz wynikow badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej przez producenta wody, 1j.:
Gdanskie Wodociagi S. A., ul. Walowa 46, 80-858 Gdansk (Gdanskie Wodociagi S. A. Wydzial
Laboratorium, ul. Walowa 46, 80-858 Gdansk ) - zmiana od 01.01.2023 r.. dawna nazwa
przedsigbiorcy: Saur Neptun Gdansk S. A., tj.:



e zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000320 z dnia 05.01.2023 (data wplywu: 10.01.2023 1)) -
Mikrobiologiczna jako$¢ wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/grudzien 2022

e zestawienie wynikow badan nr PLC/2022/000321 z dnia 05.01.2023 (data wplywu: 10.01.2023 1) -
Jakos¢ wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/grudzien 2022

dokonal oceny ogolnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody
w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia w wode
miejscowosci powiatu gdanskiego: Borkowo (bez Osiedla Nowy Horyzont), gm. Pruszcz Gdanski,
Bakowo (ul. Zaciszna 4), gm. Kolbudy oraz w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na wodg
wspomaga wodociag Bakowo z ujeeiem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy zasilajgcy m. Kowale,
Jankowo, Bakowo oraz m. Otomin (ul. Konna od nr 30-42, ul. Dziewicza, ul. Polna) gm. Kolbudy,
Borkowo - Osiedle Nowy Horyzont, gm. Pruszcz Gdanski, z ujecia w m. Pregowo przy
ul. Wodociagowej, gm. Kolbudy oraz z ujecia powierzchniowego w m. Straszyn, gm. Pruszcz
Gdanski (woda mieszana - producent wody: Saur Neptun Gdansk S. A.. ul. Walowa 46, 80-858
Gdansk),

2. zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
1 przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitarnym nad jako$cia wody stwierdza,
co nastepuje:
analiza probek wody, o ktorych mowa na wstgpie pobranych dla strefy zaopatrzenia
w wodg miejscowosci powiatu gdanskiego: Borkowo (bez Osiedla Nowy Horyzont), gm. Pruszcz
Gdanski, Bakowo (ul. Zaciszna 4), gm. Kolbudy oraz w przypadku zwigkszonego zapotrzebowania na
wodg wspomaga wodocigg Bakowo z ujeciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy zasilajacy m.
Kowale, Jankowo, Bakowo oraz m. Otomin (ul. Konna od nr 30-42, ul. Dziewicza, ul. Polna) gm.
Kolbudy, Borkowo - Osiedle Nowy Horyzont, gm. Pruszcz Gdanski, z ujgcia w m. Pregowo przy
ul. Wodociagowej, gm. Kolbudy oraz z ujecia powierzchniowego w m. Straszyn, gm. Pruszcz Gdanski
(woda mieszana - producent wody: Saur Neptun Gdansk S. A., ul. Walowa 46, 80-858 Gdansk)
wykazala, ze jakos¢ wody, w badanym zakresie spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).
Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego oraz ludno$ci.

Ouzymuja: N Pruszcz
I, Starosta Gdanski Starosta Gdanski
ul. Wojska Polskicgo 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
2. Wojt Gminy Pruszez Gdanski
ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo
3. Ludnos¢ zaopatrywana z ww. wodociggu - na rgee Wojta Gminy Pruszez Gdanski
4. Wojt Gminy Kolbudy
ul. Staromlynska 1, 83-050 Kolbudy
5. Ludno$¢ zaopatrywana z ww. wodociggu — na r¢ce Wojta Gminy Kolbudy
6. Gdanskie Wodociagi S.A.
ul. Walowa 46, 80-858 Gdansk
@ EKSPLOATATOR Sp. 7 0.0.
ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn
8. ReknicaSp.zo.o
ul Lesna 12, 83-050 Kolbudy
9. ah
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OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust.
5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow
badan laboratoryjnych probki wody pobranej w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ w m. Jagatowo gm. Pruszcz Gdanski, zaopatrujacego w wodg
miejscowosci: Borzecin, Jagatowo, Rekcin, Zulawa, Swincz, Zulawka, Wojanowo, Bedzieszyn:

e probka nr 217 z dnia 06.04.2022r, - sprawozdanie z badan nr 217A/521/22 z dnia 11.04.2022r. oraz
sprawozdanie z badan 217N/521/22 z dnia 11.04.2022r. (data wplywu: 11.04.2022r.) - 83-010 Zulawa,
gm. Pruszez Gdanski, ul. Lipowa 22, ROL-POD, kurek czerpalny wody w kuchni

e probka nr 1202 z dnia 14.12.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 1202A/521/22 z dnia 19.12.2022 r. oraz
sprawozdanie z badan nr 1202N/521/22 z dnia 19.12.2022 r. (data wplywu: 20.12.2022 r.) - 83-000
Wojanowo, gm. Pruszcz Gdanski, ul. Parkowa 4, Szkola Podstawowa - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan wody wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej na zlecenie:
Eksploatator Sp. z o.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland
Sp. z 0. 0., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia:

e probka z dnia 25.01.2022r. - sprawozdanie z badan nr 29811/22/GDY z dnia 31.01.2022r. (data wplywu:
28.02.2022r.) - WOJANOWO Szkota Podstawowa, ul. Parkowa 4 - Kuchnia

e probka z dnia 15.03.2022r. - sprawozdanie z badan nr 116885/22/GDY z dnia 06.04.2022r. (data wplywu:
12.04.2022r.) - Jagatowo, ul. Wrzosowa2, Przedszkole Morskie Opowiesci

e probka z dnia 07.06.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 260581/22/GDY z dnia 14.06.2022 r. (data wplywu:
11.07.2022 r.) - Wojanowo; Szkola Podstawowa, ul. Parkowa 4

e probka z dnia 28.08.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 375175/22/GDY z dnia 26.08.2022 r. (data wplywu:
21.09.2022 r.) - Jagatowo SUW, ul. Zurawia 29

e probka z dnia 18.10.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 471732/22/GDY/Z1 z dnia 24.11.2022 r. (data
wplywu: 25.11.2022 r.) - Zulawa ROL-POD, ul. Lipowa 22, kran w pomieszczeniu socjalnym

jak réwniez po przeanalizowaniu wynikow badan prébek wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej na
zlecenie Eksploatator Sp. z 0.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez LOTOS Lab Sp. z 0. 0., Elblgska
135, 80-718 Gdansk:

e probka z dnia 21.12.2022 r. - raport z badan nr 2562-1a/22 z dnia 28.12.2022 r, (data wplywu: 09.01.2023 r.)
- Kran w aneksie kuchennym, Przedszkole ,,Morskie Opowiesci™” Jagatowo, ul. Wrzosowa 2

e probka z dnia 21.12.2022 r. - raport z badan nr 2562-3a/22 z dnia 28.12.2022 r. (data wplywu: 09.01.2023r.) -
Kran w aneksie kuchennym, budynek ROL-POD, Zulawa, ul. Lipowa 22

e probka z dnia 21.12.2022 r. - raport z badan 2562-2a/22 z dnia 28.12.2022 r. (data wplywu: 09.01.2023 r.) -
Kran przy zlewie naczyn brudnych w kuchni, Szkota Podstawowa Wojanowo, ul. Parkowa 4

e probka z dnia 21.12.2022 1, - raport z badan nr 2562-4a/22 z dnia 28.12.2022 r. (data wplywu: 09.01.2023 r.) -
punkt poboru probek wody, SUW Jagatowo, ul. Zurawia 29




e probka z dnia 21.12.2022 1. - raport z badan nr 2562-5/22 z dnia 23.12.2022 r. (data wplywu: 10.01.2023 r.) -
hydrant podziemny na sieci wodociagowej, Zutawka, ul. Spacerowa za nr 2A

e probka z dnia 21.12.2022 1. - raport z badan nr 2562-5a/22 z dnia 28.12.2022 r. (data wplywu: 09.01.2023 r.) -
hydrant podziemny na sieci wodociagowej, Zulawka, ul. Spacerowa za nr 2A

e probka z dnia 22.12.2022 r. - raport z badan nr 2563-2/22 z dnia 28.12.2022 r. (data wptywu: 10.01.2023 r.) -
Jagatowo, ul. Jasminowa 20

e probka z dnia 22.12.2022 r. - raport z badan nr 2563-1/22 z dnia 28.12.2022 r. (data wptywu: 10.01.2023 1) -
hydrant przed Przedszkolem ..Morskie Opowiesci™” Jagatowo, ul. Wrzosowa 2

e probka z dnia 23.12.2022 1. - raport z badan_nr 2564/22 z dnia 28.12.2022 r. (data wplywu: 10.01.2022 r.) -
hydrant przed Przedszkolem ,.Morskie Opowiesci Jagatowo, ul. Wrzosowa 2

e probka z dnia 28.12.2022 r. - raporl z badan nr 2593/22 z dnia 31.12.2022 r. (data wplywu: 10.01.2023 1.) -
hydrant, dom prywatny, ul. Lesna 2E, Zulawka

dokonal oceny ogolnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w badanym
zakresie

stwierdza:

1. przvdatno$é wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wode w m.
Jagatowo, gm. Pruszcz (Gdanski,

2. zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w  omawianych  wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete i przedstawione
czynnosci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza, co nastgpuje: analiza probek wody,
o ktérych mowa na wstgpie pobranych z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ w m. Jagatowo, gm. Pruszcz
Gdanski wykazala, ze jakos¢ wody, w badanym zakresie, spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).

Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu terytorialnego oraz ludnosci.

Jednoczesnie Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszezu Gdanskim informuje, iz w dniu 20.12.2022 r.
wydal decyzje znak HK.9022.5.270.2022.BK.1 stwierdzajacq brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi,
z uwagi na obecnos$¢ bakterii Enterokokow w wodzie. W zwiazku z doprowadzeniem jakosci wody z przedmiotowego
wodociggu do obowiazujacych norm oraz na podstawie przedlozonych wynikow badan probek wody, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszezu Gdanskim w dniu 23.12.2022 r. wydal oceng o przydatnosci wody do
spozycia przez ludzi z ww. wodociggu, znak HK.9022.5.270.2022.BK 4.
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Pruszcz Gdanski, dnia 11.01.2023 r.
HK.9022.5.55.2023.BK.1 za dowodem doreczenia

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz, U. z 2021 r.
poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 1 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)
oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikéw
badan laboratoryjnych probek wody pobranych w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad
jakoscia wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ w m. Legowo gm. Pruszcz
Gdanski, zaopatrujacego w wod¢ miejscowosci: Legowo, Cieplewo, Rusocin, Zukczyn:

e probkanr 215 z dnia 06.04.2022r. - sprawozdanie z badan czastkowe nr 215A/521/22 z dnia
12.04.2022r. oraz Zalacznik nr 1 do sprawozdania z badan nr 215A/521/22 z dnia
12.04.2022r.; sprawozdanie z badan nr 215N/521/22 z dnia 12.04.2022r. oraz Zalacznik nr 1
do sprawozdania z badan nr 215N/521/22 (data wplywu: 13.04.2022r.) - 83-031 Rusocin,
gm. Pruszcz Gdanski, ul. Klonowa, sklep spozywczy - kurek czerpalny wody w toalecie

e probka nr 1158 z dnia 22.11.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 1158A/521/22 oraz
1158N/521/22 z dnia 28.11.2022 r. (data wplywu: 28.11.2022 r.) - 83-031 Cieplewo, gm.
Pruszcz Gdanski, ul. Dluga 20A, OKSIR - kurek czerpalny wody w kotlowni

oraz po przeanalizowaniu wynikéw badan wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej
na zlecenie: Eksploatator Sp. z o.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez
Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. 0., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia:

e probka z dnia 25.01.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 29812/22/GDY z dnia 31.01.2022 r.
(data wplywu: 28.02.2022 r.) - Cieplewo OKSIR, ul. Dluga 20a

e probka z dnia 14.02.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 64030/22/GDY z dnia 25.02.2022 r.
(data wptywu: 28.02.2022 r.) - Legowo, ul. Szkolna 9, Szkola Podstawowa, kuchnia

e probka z dnia 16.05.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 223133/22/GDY z dnia 26.05.2022 1.
(data wplywu: 06.06.2022 r.) - Legowo SUW, ul. Zielona, kran SUW




e probka z dnmia 22.08.2022

I

- sprawozdanie z badan nr 375176/22/GDY =z dnia

26.08.2022 r. (data wplywu: 21.09.2022 r.) - Rusocin, sklep spozywcezy, ul. Klonowa

e probka z dnia 12.09.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 408126/22/GDY z dnia 26.09.2022 r.
(data wplywu: 13.10.2022 r.) - Legowo, Szkola Podstawowa, ul. Szkolna 9, kuchnia

dokonal oceny ogdlnej pobranych probek wody 1 na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody

w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia

w wode w m. Legowo, gm. Pruszcz Gdanski,

2. zgodno$¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach

laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjgte

1 przedstawione czynnos$ci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza,

co nastepuje:

analiza prébek wody, o ktorych mowa na wstepie pobranych z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia

w wode w m. Legowo, gm. Pruszcz Gdanski wykazata, ze jakos¢ wody, w badanym zakresie,

spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Pruszezu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu

terytorialnego oraz ludnosci.

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Pruszez Gdanski
ul. Zakatek |
83-000 Juszkowo
2. Ludno$c¢ zaopatrywana z w/w. wodociagu
Starosta Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
Eksploatator Sp. z 0.0.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdanskim

Pruszcz Gdanski, dnia 11.01.2023 1.
HK.9022.5.58.2023.BK..1 za dowodem doreczenia

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. |
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 1 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekoéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)
oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow
badan laboratoryjnych probki wody pobranej w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia
wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode w m. Przejazdowo gm. Pruszcz Gdanski,
zaopatrujacego w wode miejscowosci: Przejazdowo, Bogatka, Bystra, Wislinka:

e probka z dnia 22.06.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 585A/521/22 oraz sprawozdanie
z badan nr 585N/521/22 z dnia 27.06.2022 r. (data wplywu: 27.06.2022 r.) - 83-021
Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdanski, ul. Jesionowa 8, Szkota Podstawowa

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewnetrzne] na zlecenie Eksploatator Sp. z o.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn
przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia:

e probka z dnia 14.02.2022r. - sprawozdanie z badan nr 64032/22/GDY z dnia 25.02.2022r.
(data wptywu: 28.02.2022r.) - Przejazdowo, ul. Jesionowa 8, Szkota Podstawowa, kuchnia

e probka z dnia 12.04.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 169375/22/GDY z dnia 24.04.2022 r.
(data wplywu: 05.05.2022 r.) - Bystra, ul. Gdanska 17, Oberza Pod Lipami, Restauracja,
kuchnia, kran nr |

e probka z dnia 03.06.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 257571/22/GDY z dnia 09.06.2022 r.
(data wplywu: 10.06.2022 r.) - Bystra Oberza " POD LIPAMI" ul. Gdanska 17

e prébka z dnia 03.06.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 257569/22/GDY z dnia 09.06.2022 r.
(data wplywu: 10.06.2022 r.) - Szkola Podstawowa w Przejazdowie ul. Jesionowa 8

e probka z dnia 03.06.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 257570/22/GDY/Z1 z dnia
28.06.2022 r. (data wpltywu: 28.06.2022 r.) - Szkola w Wislince ul. Szkolna 10

e probka z dnia 13.07.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 317701/01/22/GDY z dnia
21.07.2022 r. (data wplywu: 21.07.2022 r.) - Przejazdowo, ul. Dluga 2, SUW Przejazdowo

e probka z dnia 12.09.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 408125/22/GDY z dnia 26.09.2022 r.
(data wplywu: 13.10.2022 r.) - Wislinka, Szkota Podstawowa, ul. Szkolna 10, kuchnia




e probka z dnia 14.11.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 516236/22/GDY z dnia 25.11.2022 r.
(data wplywu: 25.11.2022 r.) - Oberza Pod Lipami, Gdanska 1A, Bystra 83-021, kuchnia,
zmywak, kran przy zlewozmywaku

jak roéwniez po przeanalizowaniu wynikdw badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewngtrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z 0.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez
LOTOS Lab Sp. z 0. 0., Elblaska 135, 80-718 Gdansk:

e probka z dnia 14.10.2022 r. - raport z badan nr 1951-1/22 z dnia 17.10.2022 r. (data
wplywu: 24.10.2022 r.) - Szkota Podstawowa w Wiélince - kran w kuchni

e probka z dnia 14.10.2022 r. - raport z badan nr 1951-2/22 z dnia 17.10.2022 r. (data
wplywu: 24.10.2022 r.) - Szkola Podstawowa, Jesionowa 8, 83-021 Przejazdowo, kran
w kuchni

e probka z dnia 14.10.2022 1. - raport z badan nr 1951-3/22 z dnia 17.10.2022 r. (data
wplywu: 24.10.2022 r.) - Oberza Pod Lipami, Gdanska 17 83-021 Bystra, kran w kuchni

dokonat oceny ogolnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody
w badanym zakresie
stwierdza:

1. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia

w wode w m. Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdanski,

2. zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
1 przedstawione czynno$ci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakos$cia wody stwierdza,

co nastgpuje:

analiza probek wody, o ktorych mowa na wstgpie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wod¢ w m. Przejazdowo, gm. Pruszez Gdanski wykazala, ze jakosé wody, w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego oraz ludnosci.
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdanskim

Pruszcz Gdanski, dnia 11.01.2023 r.
HK.9022.5.57.2023.BK.1 za dowodem doreczenia

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze
zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz
§ 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow
badan laboratoryjnych probki wody pobranej w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoScig
wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ w m. Roszkowo gm. Pruszcz Gdanski,
zaopatrujacego w wode¢ miejscowosci: Roszkowo, Rokitnica, Radunica, Mokry Dwdr,
Kre¢piec, Wislina, Ledowo, Bystra oraz awaryjnie Przejazdowo i Wislinka:

e probka nr 498 z dnia 01.06.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 498A/521/22 z dnia
07.06.2022 r.; sprawozdanie z badan nr 498N/521/22 z dnia 07.06.2022 r. (data wplywu:
09.06.2022 r.) - 83-004 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski, ul. Bursztynowa 2a/1, Przedszkole
Dzwoneczek - kurek czerpalny w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewnetrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn
przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0. o., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia:

e probka z dnia 14.02.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 64031/22/GDY z dnia 25.02.2022 r.
(data wplywu: 28.02.2022 r.) - Wislina ul. Mostowa 5, Szkota Podstawowa, kuchnia

e probka z dnia 12.04.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 169374/22/GDY z dnia 24.04.2022 r.
(data wplywu: 05.05.2022 r.) - Rokitnica, ul. Battycka 5, Sklep Spozywczy, kran na sali
sprzedazy i

e probka z dnia 13.07.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 317702/22/GDY z dnia 21.07.2022 r.
(data wplywu: 21.07.2022 r.) - SUW Roszkowo




e probka z dnia 14.11.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 516237/22/GDY z dnia 25.11.2022 r.
(data wplywu: 25.11.2022 r.) - Szkola Podstawowa, ul. Mostowa 5, Wislina 83-021,
kuchnia, kran przy zlewozmywaku

e probka z dnia 14.12.2022 r. - sprawozdanie z badan 577499/22/GDY z dnia 28.12.2022 r.
(data wplywu: 10.01.2022 r.) - Rokitnica Przedszkole Dzwoneczek, ul. Bursztynowa 2a/l,
kuchnia, kran nr 1

dokonal oceny ogolnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody
w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia

w wode w m. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdanski,

2. zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okre$lonymi w zalaczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
1 przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitarnym nad jakoscig wody stwierdza,
cO nastepuje:
analiza probek wody, o ktérych mowa na wstepie pobranych z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w wode w m. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdanski wykazata, ze jako§¢ wody, w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego oraz ludnoscei.
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Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt. |
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 1 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)
oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow
badan laboratoryjnych probki wody pobranej w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia
wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdanski,
zaopatrujacego w wode miejscowosci: Rotmanka, Juszkowo (ul. Storczykowa, ul. Kgkolowa,
ul. Chabrowa, ul. Makowa, ul. Lakowa, ul. Stokrotki, ul. Szcze$liwa, ul. JaSminowa, ul. Sasankowa,
ul. Konwaliowa, ul. Jagodowa, ul. Radunska, ul. Cisowa, ul. Akacjowa, ul. Jarzebinowa,
ul. Modrzewiowa, ul. Zakatek, ul. Urocza, ul. Wodnika, ul. Jar Raduni, ul. Wodna, ul. Nadrzeczna,
ul. Ogrodowa, ul. Przy Lesie 11 II, ul. Klonowa, ul. Widokowa, ul. Brzozowa, ul. Rumiankowa,
ul. Wypoczynkowa, ul. Relaksowa, ul. Sielanka, ul. Roézana, ul. Kwiatowa, ul. Nad Jarem,
ul. Sadowa, ul. Wrzosowa, ul. Lipowa, ul. Kasztanowa, cz¢s¢ ul. Radunskiej), Borkowo
(ul. Chabrowa, ul. Makowa), Straszyn (ul. Wesola, ul. Teczowa, ul. Sloneczna, ul. Kwiatowa,
ul. Ogrodowa, ul. Stoneczna, ul. Magnoliowa, ul. Kalinowa, ul. Pogodna, ul. Pocztowa, ul. Zakatek,
ul. Radunska, ul. Spokojna, ul. Nauczycielska, ul. Liliowa, ul. Rozana, ul. Cytrynowa,
ul. Konwaliowa, ul. Lawendowa, ul. Makowa, ul. Chabrowa, os. Przylesie):

e probka nr 1159 z dnia 22.11.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 1159A/521/22 z dnia
06.12.2022 r. oraz Zatacznik nr 1 do SPRAWOZDANIA Z BADAN Nr 1159A/521/22
z dnia 05.12.2022 r.; sprawozdanie z badan nr 1159N/521/22 z dnia 06.12.2022 r. oraz
Zatacznik nr 1 do SPRAWOZDANIA Z BADAN Nr 1159N/521/22 z dnia 05.12.2022 r.
(data wplywu: 06.12.2022 r.) - 83-010 Rotmanka, gm. Pruszcz Gdanski, ul. Sportowa 25,
Biuro EKSPLOATATOR - kurek czerpalny wody w sekretariacie

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewngetrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn
przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0. o., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia:



e probka z dnia 13.07.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 317703/22/GDY z dnia 21.07.2022 1.
(data wptywu: 21.07.2022 r.) - SUW Rotmanka, ul. Sportowa 25

e probka z dnia 22.08.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 375177/22/GDY z dnia 26.08.2022 r.
(data wplywu: 21.09.2022 r.) - Rotmanka, biuro Eksploatator, ul. Sportowa 25

e probka z dnia 12.09.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 408127/22/GDY z dnia 29.09.2022 r.
(data wplywu: 13.10.2022 r.) - Rotmanka, Szkola Podstawowa, Al. Pilsudskiego, kuchnia

e probka z dnia 18.10.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 471731/22/GDY z dnia 28.10.2022 r.
(data wplywu: 10.11.2022 r.) - Straszyn, przedszkole Tik Tak, ul. Spokojna 54, kran
w kuchni

e probka z dnia 14.12.2022 r. - sprawozdanie z badan nr 577498/22/GDY z dnia 20.12.2022 r.
(data wplywu: 10.01.2023 r.) - Rotmanka Dom Seniora, ul. Gerberowa 16, kuchni, kran nr 1

jak rowniez po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewngtrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z 0.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez
LOTOS Lab Sp. z 0. 0., Elblaska 135, 80-718 Gdansk:

e probka z dnia 05.08.2022 r. - raport z badan nr 1439-2/22 z dnia 10.08.2022 r. (data
wplywu: 10.08.2022 r.) - Budynek biurowy SUW Rotmanka, ul. Sportowa 25

e probka z dnia 05.08.2022 r. - raport z badan nr 1439-3/22 z dnia 10.08.2022 r. (data
wplywu: 10.08.2022 r.) - Dom Seniora SUW Rotmanka, ul. Gerberowa 16

dokonat oceny ogdélnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody
w badanym zakresie

stwierdza:
I. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia

w wode¢ w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdanski,

2. zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okre§lonymi w zalaczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete

1 przedstawione czynnosci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscig wody stwierdza,
co nastgpuje:

analiza probek wody, o ktorych mowa na wstgpie pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wod¢ w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdanski wykazala, ze jakos¢ wody, w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego oraz ludnosci.
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