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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdanskim
Pruszcz Gdanski, dnia 16.01.2024 r.

za dowodem doreczenia

HK.9022.5.49.2024.MS.1

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4 pkt 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz §22 Rozporzadzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow badan laboratoryjnych probek wody pobranych
w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wod¢ w m. Roszkowo gm. Pruszcz Gdanski, zaopatrujgcego w wode miejscowosci: Roszkowo,
Rokitnica, Radunica, tj.:

e probka nr 106 z dnia 14.02.2023 r. - sprawozdanie z badan nr 106A/521/23 z dnia 20.02.2023 r.
(data wptywu: 28.02.2023 r.) oraz sprawozdanie z badan nr 106N/521/23 z dnia 20.02.2023 r.
(data wplywu: 20.02.2023 r.) - 83-021 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski, ul. Baltycka, sklep
spozywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu;

e probka nr 664 z dnia 13.06.2023 r. - sprawozdanie z badan nr 664A/521/23 z dnia 20.06.2023 r.
oraz zalacznik nr 1 do sprawozdania z badan nr 664A/521/23 z dnia 19.06.2023 r.
(data wptywu: 20.06.2023 r.); sprawozdanie z badan nr 664N/521/23 z dnia 20.06.2023 r. oraz
zatacznik nr 1 do sprawozdania z badan nr 664N/521/23 z dnia 19.06.2023 r. (data wplywu:
20.06.2023 r.) - 83 - 021 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski, ul. Baltycka, sklep spozywczy
- kurek czerpalny wody na zapleczu;

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej
na zlecenie: Eksploatator Sp. z 0.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium:
,.LOTOS Lab” Sp. z 0. 0., ul. Elblaska 135, 80-718 Gdansk:

e prébka nr 15457 z dnia 16.02.2023 r. - raport z badan nr 393-1/23 z dnia 06.03.2023 r.
oraz raport z badan nr 393-2/23 z dnia 13.03.2023 r. (data wplywu: 13.03.2023 r.) - Szkola
Podstawowa, ul. Mostowa 5, Wislina;

e probka nr 39898 z dnia 26.04.2023 r. - raport z badan nr 875/23 z dnia 29.04.2023 r.
(data wplywu: 10.05.2023 r.) - Przedszkole Dzwoneczek, ul. Bursztynowa 2a/1, Rokitnica;




e probka nr 44703 z dnia 10.05.2023 r. - raport z badan nr 974-5/23 z dnia 15.05.2023 r.
(data wplywu: 16.05.2023 r.) - Szkota Podstawowa, ul. Mostowa 5, Wislina;

e probka nr 44701 z dnia 10.05.2023 r. - raport z badan nr 974-4/23 z dnia 15.05.2023 r.
(data wptywu: 16.05.2023 r.) - Przedszkole Dzwoneczek, ul. Bursztynowa 2a/1, Rokitnica;

e probka nr 44700 z dnia 10.05.2023 r. - raport z badan nr 974-3/23 z dnia 15.05.2023 r.
(data wplywu: 16.05.2023 r.) - sklep spozywczy Lewiatan, Rokitnica, ul. Baltycka - kran
W pomieszczeniu socjalnym;

e probka nr 44698 z dnia 10.05.2023 r. - raport z badan nr 974-2/23 z dnia 15.05.2023 r.
(data wptywu: 16.05.2023 r.) - Roszkowo SUW, ul. Lipowa - punkt poboru wody;

e probka nr 63120 z dnia 30.06.2023 r. - sprawozdanie z badan nr 1416-4/23 z dnia 10.07.2023 r.
(data wplywu: 18.07.2023 r.) - sklep spozyweczy, ul. Baltycka, Rokitnica;

e prébka nr 63118 z dnia 30.06.2023 r. - sprawozdanie z badan nr 1416-3/23 z dnia 10.07.2023 r.
(data wplywu: 18.07.2023 r.) - ujecie wody SUW, ul. Lipowa, Roszkowo;

¢ probka nr 77526 z dnia 09.08.2023 r. - sprawozdanie z badan nr 1671-5/23 z dnia 14.08.2023 .
(data wplywu: 22.08.2023 r.) - SUW, ul. Lipowa, Roszkowo;

e probka nr 110685 z dnia 08.11.2023 r. - raport z badan nr 2405/23 z dnia 17.11.2023 r.
(data wplywu: 20.11.2023 r.) - ul. Bursztynowa 2a/1, Rokitnica, Przedszkole Dzwoneczek -
kran, pomieszczenie socjalne;

e probka nr 123418 z dnia 14.12.2023 r. - raport z badan nr 2781-5/23 z dnia 19.12.2023 r.
(data wplywu: 21.12.2023 r.) - Ujecie wody Roszkowo - kréciec;

e probka nr 123419 z dnia 14.12.2023 r. - raport z badan nr 2781-6/23 z dnia 19.12.2023 r.
(data wplywu: 21.12.2023 r.) - Sklep spozywczy, ul. Battycka 5, Rokitnica - kran, toaleta;

e probka nr 123417 z dnia 14.12.2023 r. - raport z badan nr 2781-4/23 z dnia 19.12.2023 r.
(data wptywu: 21.12.2023 r.) - Przedszkole Dzwoneczek, ul. Bursztynowa 2a/l, Rokitnica -
kran, kuchnia;

e probka nr 122382 z dnia 11.12.2023 r. - raport z badan nr 2749-2/23 z dnia 20.12.2023 r.
(data wptywu: 04.01.2024 r.) - Sklep spozywczy, ul. Battycka, Rokitnica - kran;

dokonal oceny ogélnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody
w badanym zakresie
stwierdza:

1. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia

w wodg¢ w m. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdanski,

2. zgodno§¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
1 przedstawione czynno$ci zwiazane z nadzorem sanitamym nad jako$cia wody stwierdza,
co nastgpuje:
analiza prébek wody, o ktérych mowa na wstepie pobranych z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w wodg w m. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdanski wykazala, ze jako$¢ wody, w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociagowego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszezu Gdanskim wydal celem poinformowania jednostek samorzadu
terytorialnego oraz ludnosci.

Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim informuje,
iz w dniu 13.12.2023 r. wydal decyzje znak HK.9022.5.302.2023.MS.1, stwierdzajaca brak
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi, z uwagi na ponadnormatywng zawartos$¢ bakterii grupy
coli w wodzie. W zwiagzku z doprowadzeniem jakoéci wody z przedmiotowego wodociagu
do obowiazujacych norm oraz na podstawie przedlozonych wynikéw badan probek wody, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w dniu 16.12.2023 r. wydal ocene
0 przydatno$ci wody do spozycia przez ludzi z ww. wodociagu, znak HK.9022.5.302.2023.RC.2.
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Otzymuja:

1. Wojt Gminy Pruszez Gdanski
ul. Zakatek |
83-000 Juszkowo
2. Ludnos¢ zaopatrywana z ww. wodociggu - na rece Wojta Gminy Pruszez Gdanski
3. Starosta Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
Eksploatator Sp. z 0. 0.
ul. Sportowa 25
§3-010 Straszyn
5. ala
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